
Doplňující informace  k Příloze č. 1  k ZD č.j.: 33/66633/2011-332 
 
                                                  s  názvem 
 Technická specifikace – požadovaného technického zhodnocení  
kamerového systému CCTV  MF,  Letenská 15. 
 
 
K výše uvedené zakázce malého rozsahu byly vzneseny dotazy  č. 1- 3,  
na které zadavatel odpovídá touto doplňující informací pro všechny uchazeče takto: 
 
Dotaz č.1: 
Platí uvedené technické parametry pro oba požadované typy kamer (venkovní a 
vnitřní)? Dotaz směřuje k tomu, zda vnitřní kamera na výpočetním středisku 
musí mít IR přísvit. 
 
Ano, technické parametry platí i pro vnitřní kamery. 
 
 
Dotaz č.2: 
Požadované krytí IP 67 splňují kamery v krytu, většina výrobců dodává 
venkovní kamery, které nepotřebují samostatný kryt, jejich krytí je IP 66.  
Je přípustné použít kameru s krytím IP66, pokud ji výrobce jasně deklaruje 
jako kameru pro venkovní použití? 
 
Ano, je možné použít kamery s krytím IP 66. 
 
 
 
Dotaz č.3: 
V technické specifikaci je uvedena následující formulace: 
"Technické zhodnocení kamerového systému CCTV Letenská 15 dodáním a montáží 
dalších kamer řešit na základě používané platformy záznamového zařízení 
Intelex se záznamovou kapacitou 750 GB."    
Rozumí se řešením na základě používané platformy záznamového zařízení 
Intellex se záznamovou kapacitou 750 GB dodávka a zprovoznění tohoto DVR 
tak, aby toto bylo plně kompatibilní s Jednotným bezpečnostním systémem 
objektů MF ČR? 
 
  
Ano, jako součást nabídky  uveďte  dodávku a zprovoznění záznamového zařízení DVR. 
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